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Rico De Steffani
Roter Platz
7425 Masein
Amtlicher Untersuchungsbericht
Allgemeines
Betrieb Trinkwasserversorgung Masein, 7425 Masein, Nr. 28037
Fir den Betrieb verantwortlich  Rico De Steffani
Zweck der Kontrolle Uberpriifung, ob ausgewahlte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung

eingehalten werden
Fir die Erhebung verantwortlich Johann Sandbichler, Lebensmittelkontrolleur
Eingang der Proben im Labor 02.05.2022, 11:07 h
Untersuchungszeitraum 02.05.2022 - 05.05.2022

Proben und Ergebnisse

516976 Masein, Dorfbrunnen Nr. 1898

Trinkwasser im Verteilnetz

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Probe vom: 02.05.2022, 09:40 h
Flaschennummer: 1269/3945
Probentemperatur: 10.0 °C
Aussehen: klar
Produktionsland/-hinweis: Schweiz
Probenzustand bei Eingang: gekiihlit
Probenanlieferung: persoénlich
Nutzung: genutzt

Witterung: leichter Regen in den letzten 24h
Meereshdhe: 882 m
Koordinaten:2751950/1174082

Mikrobiologische Untersuchungen SOP Ergebnis Anforderung Grundiage Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime 190471 nn KBE/mlI max. 300 KBE/ml TBDV Anh. 1 einwandfrei
Enterokokken 11230 nn KBE/100 ml nn KBE/100 ml TBDV Anh. 1 einwandfrei
Escherichia coli 72230 nn KBE/100 ml nn KBE/100 ml TBDV Anh. 1 einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle SOP Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Arsen 190379 0.0653 pg/l max. 10 ug/l TBDV Anh. 2 einwandfrei
Uran 190379 1.15 pg/l max. 30 g/ TBDV Anh. 2 einwandfrei

KBE = Kolonie bildende Einheiten; TBDV = Verordnung iiber Trinkwasser sowie Wasser in éffentlich zuganglichen Badern und Duschanlagen (SR 817.022.11); nn =

nicht nachweisbar

Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Ndhere Angaben zu den SOPs und
zur Konformitatsbewertung stehen auf Anfrage sowie unter www.alt.gr.ch zur Verfilgung. Das auszugsweise

Kopieren des Berichtes ist nur mit der schriftlichen Genehmigung des Labors gestattet.
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Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.fedlex.admin.ch, www.gr-lex.gr.ch und gesetze.gl.ch

Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Nahere Angaben zu den SOPs und
zur Konformitatsbewertung stehen auf Anfrage sowie unter www.alt.gr.ch zur Verfiigung. Das auszugsweise .
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